
令和2年度　中郷区一般廃棄物最終処分場　水質検査結果表(放流水）

項目 基準値（mg/l以下） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

試料採取日 － 4月15日 5月28日 6月17日 7月15日 8月12日 9月16日 10月5日 11月25日

水温（℃） － 9.0 ℃ 15.5 ℃ 16.5 ℃ 16.5 ℃ 18.0 ℃ 23.8 ℃ 18.0 ℃ 12.8 ℃

水素イオン濃度（水素指数） 5.8以上8.6以下 7.9(25℃） 8.0（25℃） 7.9(25℃） 7.9(25℃） 8.0(25℃） 7.7(25℃） 7.9(25℃） 8.0(25℃）

生物化学的酸素要求量（BOD） 15mg/ℓ以下 0.5未満 0.5 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.6 0.9

化学的酸素要求量（COD） 30mg/ℓ以下 2.0 2.5 3 3.1 3.4 3.2 4.9 4.7

浮遊物質量（SS） 15mg/ℓ以下 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1 1未満 1未満

窒素含有量 120mg/ℓ以下 1.5 2.9 2.9 1.4 1.5 2.5 2.6 3.2

大腸菌群数（個/cm3） 日間平均3,000以下 0 0 0 0 0 0 0 0

ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類） 5mg/ℓ以下 0.5未満

ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類） 30mg/ℓ以下 0.5未満

フェノール類含有量 5mg/ℓ以下 0.05未満

銅含有量 3mg/ℓ以下 0.01未満

亜鉛含有量 2mg/ℓ以下 0.06

溶解性鉄含有量 10mg/ℓ以下 0.01未満

溶解性マンガン含有量 10mg/ℓ以下 0.01未満

クロム含有量 2mg/ℓ以下 0.01未満

ふっ素及びその化合物 15mg/ℓ以下 0.5未満

燐含有量 16mg/ℓ以下 0.02

カドミウム及びその化合物 0.03mg/ℓ以下 0.003未満 0.003未満

シアン化合物 1mg/ℓ以下 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 1mg/ℓ以下 0.1未満

鉛及びその化合物 0.1mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満

六価クロム化合物 0.5mg/ℓ以下 0.02未満

砒素及びその化合物 0.1mg/ℓ以下 0.01未満

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/ℓ以下 0.0002未満 0.0002未満

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005未満

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/ℓ以下 0.0005未満

トリクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下 0.001未満

テトラクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下 0.001未満

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/ℓ以下 0.001未満

ジクロロメタン 0.2mg/ℓ以下 0.02未満

四塩化炭素 0.02mg/ℓ以下 0.002未満

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/ℓ以下 0.004未満

1,1-ジクロロエチレン 1mg/ℓ以下 0.02未満

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/ℓ以下 0.04未満

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/ℓ以下 0.006未満

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/ℓ以下 0.002未満

チウラム 0.06mg/ℓ以下 0.006未満

シマジン 0.03mg/ℓ以下 0.003未満

チオベンカルブ 0.2mg/ℓ以下 0.02未満

ベンゼン 0.1mg/ℓ以下 0.01未満

セレン及びその化合物 0.1mg/ℓ以下 0.01未満

ほう素及びその化合物 50mg/ℓ以下 0.28

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物
及び硝酸化合物　 200mg/ℓ以下 3

1.4-ジオキサン 0.5mg/ℓ以下 0.05未満

ダイオキシン類  (pg-TEQ/l) 10以下 0.0058



令和2年度　中郷区一般廃棄物最終処分場　水質検査結果表(保有水）

項目 基準値（mg/l以下） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

試料採取日 － 4月15日 5月28日 6月17日 7月15日 8月12日 9月16日 10月5日 11月25日

水温（℃） － 10.5 ℃ 12.0 ℃ 12.0 ℃ 13.0 ℃ 14.6 ℃ 23.8 ℃ 14.0 ℃ 14.0 ℃

水素イオン濃度（水素指数） 5.8以上8.6以下 7.6(25℃） 7.8（25℃） 7.6(25℃） 7.5(25℃） 7.5(25℃） 7.6(25℃） 7.7(25℃） 7.7(25℃）

生物化学的酸素要求量（BOD） 60mg/ℓ以下 0.6 0.6 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.8 0.9

化学的酸素要求量（COD） 90mg/ℓ以下 2.6 2.5 3.0 3.4 3.6 3.8 4.2 5.0

浮遊物質量（SS） 60mg/ℓ以下 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

窒素含有量 120mg/ℓ以下 1.9 2.6 2.5 1.7 1.6 2.1 2.0 3.0

大腸菌群数（個/cm3） 日間平均3,000以下 0 0 1 0 9 0 2 0

ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類） 5mg/ℓ以下 0.5未満 0.5未満

ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類） 30mg/ℓ以下 0.5未満 0.5未満

フェノール類含有量 5mg/ℓ以下 0.05未満 0.05未満

銅含有量 3mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満

亜鉛含有量 2mg/ℓ以下 0.07 0.07

溶解性鉄含有量 10mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満

溶解性マンガン含有量 10mg/ℓ以下 0.01 0.06

クロム含有量 2mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満

ふっ素及びその化合物 15mg/ℓ以下 0.5未満 0.5未満

燐含有量 16mg/ℓ以下 0.03 0.03

カドミウム及びその化合物 0.03mg/ℓ以下 0.003未満 0.003未満

シアン化合物 1mg/ℓ以下 0.1未満 0.1未満

有機燐化合物 1mg/ℓ以下 0.1未満 0.1未満

鉛及びその化合物 0.1mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満

六価クロム化合物 0.5mg/ℓ以下 0.02未満 0.02未満

砒素及びその化合物 0.1mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/ℓ以下 0.0002未満 0.0002未満

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005未満 0.0005未満

ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/ℓ以下 0.0005未満 0.0005未満

トリクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下 0.001未満 0.001未満

テトラクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下 0.01未満 0.001未満

1,1,1-トリクロロエタン 3mg/ℓ以下 0.001未満 0.001未満

ジクロロメタン 0.2mg/ℓ以下 0.02未満 0.02未満

四塩化炭素 0.02mg/ℓ以下 0.002未満 0.002未満

1,2-ジクロロエタン 0.04mg/ℓ以下 0.004未満 0.004未満

1,1-ジクロロエチレン 1mg/ℓ以下 0.02未満 0.02未満

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/ℓ以下 0.04未満 0.04未満

1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/ℓ以下 0.006未満 0.006未満

1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/ℓ以下 0.002未満 0.002未満

チウラム 0.06mg/ℓ以下 0.006未満 0.006未満

シマジン 0.03mg/ℓ以下 0.003未満 0.003未満

チオベンカルブ 0.2mg/ℓ以下 0.02未満 0.02未満

ベンゼン 0.1mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満

セレン及びその化合物 0.1mg/ℓ以下 0.01未満 0.01未満

ほう素及びその化合物 50mg/ℓ以下 0.28 0.39

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物
及び硝酸化合物　 200mg/ℓ以下 2 3

1.4-ジオキサン 0.5mg/ℓ以下 0.05未満 0.05未満

ダイオキシン類  (pg-TEQ/l) 10以下 0.00033



令和2年度　中郷区一般廃棄物最終処分場　水質検査結果表（上流側観測井戸地下水）

項目 基準値（mg/l　以下） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

試料採取日 ― 4月15日 5月28日 6月17日 7月15日 8月12日 9月16日 10月5日 11月25日

水温 (℃) － 6.8 ℃ 9.0 ℃ 12.0 ℃ 13.5 ℃ 16.0 ℃ 23.8 ℃ 17.0 ℃ 13.8 ℃

電気伝導率 (us/㎝) － 60.0 80.5 66.4 66.8 73.0 122.0 72.2 74.5

塩化物イオン (mg/l) － 9.1 10 9.9 9.2 10 11 9.2 9.5

水素イオン濃度（水素指数） － 6.1（25℃） 6.5（25℃） 6.1（25℃） 6.1（25℃） 6.0（25℃） 6.0（25℃） 6.0（25℃） 6.2（25℃）

生物化学的酸素要求量（BOD） － 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.7 0.5未満

化学的酸素要求量（COD） － 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.4 0.5未満 0.6

浮遊物質量（SS） － 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 4 1未満 1未満

大腸菌群数（個/cm3） － 0 0 0 0 0 0 0 0

カドミウム及びその化合物 0.003mg/ℓ以下 0.0003未満 0.0003未満

全シアン 検出されないこと 0.1未満 0.1未満

鉛 0.01mg/ℓ以下 0.005未満 0.005未満

六価クロム 0.05mg/ℓ以下 0.02未満

砒素 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

総水銀 0.0005mg/ℓ以下 0.0002未満 0.0002未満

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005未満

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 検出されないこと 0.0005未満

ジクロロメタン 0.02mg/ℓ以下 0.002未満

四塩化炭素 0.002mg/ℓ以下 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/ℓ以下 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下 0.01未満

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/ℓ以下 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/ℓ以下 0.001未満

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/ℓ以下 0.0006未満

トリクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

テトラクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/ℓ以下 0.0002未満

チウラム 0.006mg/ℓ以下 0.0006未満

シマジン 0.003mg/ℓ以下 0.0003未満

チオベンカルブ 0.02mg/ℓ以下 0.002未満

ベンゼン 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

セレン 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/ℓ以下 0.05未満

ふっ素及びその化合物 0.8mg/ℓ以下 0.5未満

ほう素及びその化合物 1mg/ℓ以下 0.01未満

クロロエチレン 0.002mg/ℓ以下 0.0002未満

1.4-ジオキサン 0.05mg/ℓ以下 0.005未満

過マンガン酸カリウム消費量 10mg/ℓ以下 0.2未満

ダイオキシン類 (pg-TEQ/l) 1以下 0.063



令和2年度　中郷区一般廃棄物最終処分場　水質検査結果表（下流側観測井戸地下水）

項目 基準値（mg/l　以下） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

試料採取日 ― 4月15日 5月28日 6月17日 7月15日 8月12日 9月16日 10月5日 11月25日

水温 (℃) － 9.2 ℃ 11.0 ℃ 15.5 ℃ 15.5 ℃ 17.2 ℃ 23.8 ℃ 17.0 ℃ 14.5 ℃

電気伝導率 (us/㎝) － 104.0 103.0 95.0 103.0 109.0 118.0 120.0 104.0

塩化物イオン (mg/l) － 5.0 5.9 5.8 5.1 4.8 4.9 5.1 3.8

水素イオン濃度（水素指数） － 6.1（25℃） 6.2（25℃） 6.2（25℃） 6.2（25℃） 6.1（25℃） 6.2（25℃） 6.3（25℃） 6.2（25℃）

生物化学的酸素要求量（BOD） － 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.6 0.5未満

化学的酸素要求量（COD） － 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 1.2 0.6 0.6 0.5未満

浮遊物質量（SS） － 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満

大腸菌群数（個/cm3） － 0 0 0 0 0 0 0 0

カドミウム及びその化合物 0.003mg/ℓ以下 0.0003未満 0.0003未満

全シアン 検出されないこと 0.1未満 0.1未満

鉛 0.01mg/ℓ以下 0.005未満 0.005未満

六価クロム 0.05mg/ℓ以下 0.02未満

砒素 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

総水銀 0.0005mg/ℓ以下 0.0002未満 0.0002未満

アルキル水銀化合物 検出されないこと 0.0005未満

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 0.0005未満

ジクロロメタン 0.02mg/ℓ以下 0.002未満

四塩化炭素 0.002mg/ℓ以下 0.0002未満

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/ℓ以下 0.0004未満

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/ℓ以下 0.01未満

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/ℓ以下 0.004未満

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/ℓ以下 0.001未満

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/ℓ以下 0.0006未満

トリクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

テトラクロロエチレン 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/ℓ以下 0.0002未満

チウラム 0.006mg/ℓ以下 0.0006未満

シマジン 0.003mg/ℓ以下 0.0003未満

チオベンカルブ 0.02mg/ℓ以下 0.002未満

ベンゼン 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

セレン 0.01mg/ℓ以下 0.001未満

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/ℓ以下 0.05未満

ふっ素及びその化合物 0.8mg/ℓ以下 0.5未満

ほう素及びその化合物 1mg/ℓ以下 0.01未満

クロロエチレン 0.002mg/ℓ以下 0.0002未満

1.4-ジオキサン 0.05mg/ℓ以下 0.005未満

過マンガン酸カリウム消費量 10mg/ℓ以下 0.2

ダイオキシン類 (pg-TEQ/l) 1以下 0.063



基準値 単位 5月 8月 11月 2月

5月28日 8月12日 11月25日

10:06 9:47 10:12

晴れ 晴れ 晴れ

19.0 26.0 7.0

アンモニア ppm(v/v) 1未満 1未満 1未満

メタン ％（ｖ/ｖ） 0.001未満 0.001未満 0.002

二酸化炭素 ％（ｖ/ｖ） 0.89 0.07 2.4

酸素 ％（ｖ/ｖ） 14.0 21 12

窒素 ％（ｖ/ｖ） 85 78 85

硫化水素 ppm(v/v) 0.5未満 0.5未満 0.5未満

水素 ％（ｖ/ｖ） 0.05未満 0.05未満 0.05未満

発生ガスの有無 - 発生なし 発生なし 発生なし

アンモニア ppm(v/v) 1未満 1未満 1未満

メタン ％（ｖ/ｖ） 0.001未満 0.001未満 0.001未満

二酸化炭素 ％（ｖ/ｖ） 0.12 0.41 0.06

酸素 ％（ｖ/ｖ） 21 19 21

窒素 ％（ｖ/ｖ） 78 80 78

硫化水素 ppm(v/v) 0.5未満 0.5未満 0.5未満

水素 ％（ｖ/ｖ） 0.05未満 0.05未満 0.05未満

発生ガスの有無 - 発生なし 発生なし 発生なし

アンモニア ppm(v/v) 1未満 1未満 1未満

メタン ％（ｖ/ｖ） 0.001未満 0.001未満 0.001未満

二酸化炭素 ％（ｖ/ｖ） 0.07 0.27 0.07

酸素 ％（ｖ/ｖ） 21 19 21

窒素 ％（ｖ/ｖ） 78 80 78

硫化水素 ppm(v/v) 0.5未満 0.5未満 0.5未満

水素 ％（ｖ/ｖ） 0.05未満 0.05未満 0.05未満

発生ガスの有無 - 発生なし 発生なし 発生なし

※１　埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと、又は、ガスの発生量の増加が２年以上にわたり認められないこと。

項目

採　取　日

採取時間

当日天候

気温（℃）

令和2年度　中郷区一般廃棄物最終処分場　水質検査結果表（埋立地からの発生ガス）

発生ガス（№１）

発生ガス（№２）

発生ガス（№３）

※１

※１

※１



基準値 単位 5月 8月 11月 2月

5月28日 8月12日 11月25日

10時06分 9時47分 10時12分

晴れ 晴れ 晴れ

19.0 26.0 7.0

GL-1.0m ℃ 13.5 21.6 8.7

GL-2.0m ℃ 10.0 17.0 11.3

GL-1.0m ℃ 15.5 24.3 12.9

GL-2.0m ℃ 11.3 20.3 14.5

GL-3.0m ℃ 11.1 17.8 15.1

GL-1.0m ℃ 15.1 23.8 12.2

GL-2.0m ℃ 12.1 20.4 12.5

GL-3.0m ℃ 11.3 18.2 12.4

GL-1.0m ℃ 14.5 24.0 14.5

GL-2.0m ℃ 12.1 20.6 15.2

GL-3.0m ℃ 12.4 18.3 15.2

周辺地中温度(上部井戸)

令和2年度　中郷区一般廃棄物最終処分場　水質検査結果表（埋立地の地中温度）

項目

採　取　日

採取時間

当日天候

気温（℃）

埋立地内の地中温度(№1)

※１

埋立地内の地中温度(№2)

※１

※１　埋立地の内部が周辺地中温度に比して、異常な高温になっていないこと。
　　　 なお、「異常な高温になっていない」とは、埋立地の内部と周辺の地中の温度の差が摂氏20度未満である状態をいいます。
　　　 出典：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意事項
       について（平成10年7月16日公布）

埋立地内の地中温度(№3)

※１


