
枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版

　

工事名称備考 総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館図面名称

【改修前・改修後】盤結線図

ＭＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／１７５ＡＴ

１φ３Ｗ ２００／１００Ｖ

予　　 備

ＭＣＢ　ＭＣＢ　

ＭＣＢ　
２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　

ＭＣＢ　 ＭＣＢ　

ＭＣＢ　 ＭＣＢ　

予　 　備

ＭＣＢ３Ｐ
２２５ＡＦ／２００ＡＴ

１φ３Ｗ ２００／１００Ｖ

コン セント

ＭＣＢ　ＭＣＢ　

ＭＣＢ　 ＭＣＢ　

ＭＣＢ　
２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　
２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　 ＭＣＢ　

ＭＣＢ　 ＭＣＢ　

ＭＣＢ　 ＭＣＢ　
１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　 ＭＣＢ　

ホール排風機

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ １Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／３０ＡＴ ２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／３０ＡＴ ２Ｐ５０ＡＦ／３０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／３０ＡＴ ２Ｐ５０ＡＦ／３０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

電　 　灯

電　 　灯

ヒータ ー

コ ンセント

電　 　灯

電　 　灯

電　 　灯

電　 　灯

電　　 灯

電　　 灯

電　　 灯

電　　 灯

ウォールスルー

電　　 灯

誘 導 灯

改 修 前 Ｌ － Ｂ

（ 合計 容量 ３６ ．０ ２０ ＶＡ ）

ａ ｂ

ｃ ｄ

ｅ ｆ

ｇ ｈ

予　 　備

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＮＴ－１

ＭＣＢ　

令和３年２月

Ｔｒ

１００／２４Ｖ

１

３

５

７

９

１１

１３

２

４

６

８

１０

１２
ＭＣＢ　 ＭＣＢ　

自動 ドア

自 販 機

自 販 機

１４

１５

１ ２

予　　 備

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ ２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　 ＭＣＢ　

ＭＣＢ　
１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

１Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

コ ンセント

予　 　備

電　 　灯

コ ンセント

非 常警報盤

コン セント

コン セント

予　　 備

ＮＴ－１２

ＭＣＢ　

ＭＣＢ　
２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ヒーター

ヒーター

ヒーター

ｐ

ｑ

ｒ

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

サーモＴ１サーモＴ３

ｐ

ｑ

ヒー ター

ヒー ター

ＭＣＢ　
２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　
２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭｇＳＭｇＳ

ＭＣＢ　

ＭＣＢ　
２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭＣＢ　

ＭＣＢ　

ＭＣＢ　

ヒー ター

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭｇＳ

ｋ

ｌ

ｍ

ｎ

ｏ

ヒー ター

ヒー ター

ヒー ター

ヒー ター

サーモＴ２

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

２Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

ＭｇＳＭｇＳ

予　　 備

上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事

ＭＣＢ３Ｐ
１００ＡＦ／７５ＡＴ

ＰＬ

３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／１５ＡＴ

Ａ

２ Ｅ

ＭＣＢ３Ｐ
１００ＡＦ／７５ＡＴ

体育室排風機

Ａ

Ｍｇｓ

２ Ｅ

体育館排気ファン

７．５ｋＷ０．２ｋＷ

ＭＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／１５ＡＴ

２００／２４Ｖ

ＲＳ

ｎ．ｕ
Ｍｇｓ

ＲＳ

鋼板製・壁埋込型・指定色焼付塗装

（８００Ｗｘ２０００Ｈｘ２５０Ｄ）

鋼板製・壁露出型・指定色焼付塗装

（４００Ｗｘ８００Ｈｘ２５０Ｄ）

撤去仕様　盤内部・扉撤去

遠方操作（スイッチ盤）

１φ３Ｗ　１００／２００Ｖ

ＥＬＣＢ ３Ｐ
２２ ５ＡＦ／ １００ＡＴ

６ ９０ ＶＡ２００Ｖ照明

１３ ８０ＶＡ

４０ ＶＡ １０ Ｖ Ａ

Ｅ Ｔ

２００Ｖ照明１ ３８０Ｖ Ａ

１ ３８０Ｖ Ａ

１００Ｖ誘導灯

　　　　　　　　　　体育館

１００Ｖ非常照明

×１

×１

予 備

ＭＣＣＢ２Ｐ１Ｅ５０ＡＦ／２０ＡＴ（コンパクトブレーカー）１００Ｖ

１
×１ ×１

×１×１

体育館

体育館２００Ｖ照明２００Ｖ照明　　　　　　　　　　体育館

体育館２００Ｖ照明２００Ｖ照明　　　　　　　　　　体育館

体育館２００Ｖ照明２００Ｖ照明　　　　　　　　　　体育館

１３ ８０ＶＡ

１３ ８０ＶＡ

１ ３８０Ｖ Ａ

１ ３８０Ｖ Ａ

１００Ｖ非常警報 １０ ＶＡ

１００Ｖ照明 ２ ０５ ＶＡ 男女更衣室・廊下・ロッカー室他１００Ｖ照明９ ４１ ＶＡ

１００Ｖ照明 ２ ５０ ＶＡ　　　　　　　　　　スウィングファン

　　　　　　　　　　廊下・ホール・風除室
×４

２Ｐ ２Ｐ

２Ｐ ２Ｐ

２Ｐ ２Ｐ

２Ｐ ２Ｐ

２Ｐ ２Ｐ

１００Ｖコンセント 体育館４ ００ ＶＡ

５ ００ ＶＡ ４ ００ ＶＡ １００Ｖコンセント 踏込Ａ・Ｂ・ホール１００Ｖコンセント　　　　　　　　　　体育館

５ ００ ＶＡ１００Ｖコンセント　　　　　　　　　　女子更衣室・物置Ｂ・ロッカー室 ２ ００ ＶＡ １００Ｖコンセント 男子更衣室

１０ ３２ＶＡ１００Ｖコンセント　　　　　　　　　　男女便所 ６ ３０ ＶＡ １００Ｖコンセント 男女便所オストメイト

６ ３０ ＶＡ１００Ｖコンセント　　　　　　　　　　男子便所オストメイト １ ００ ＶＡ １００Ｖコンセント ロッカー室

１１ ００ＶＡ１００Ｖコンセント　　　　　　　　　　ロッカー室電温 １ ０００Ｖ Ａ １００Ｖコンセント 自販機

１０ ００ＶＡ１００Ｖコンセント　　　　　　　　　　自販機 １ ４００Ｖ Ａ １００Ｖコンセント ロッカー室エアコン

４ ００ ＶＡ１００Ｖコンセント　　　　　　　　　　自動ドア

予 備

予 備

予 備

予 備

予 備

２

３ ４

５ ６

７ ８

Ａ

Ｃ

Ｂ

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

９ １０

１１ １２

１３ １４

１５ １６

１７

改 修 前 Ｐ － ２

盤内組込機器

リモコンリレー　　ｘ　１６

伝送ユニット　ｘ　１　　　　・リモコントランス　ｘ　１

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用・１００Ｖ）－光アドレス設定式　ｘ　２

盤表面取付機器　　

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用・２００Ｖ）－光アドレス設定式　ｘ　３

×１

×１

×１

×１ ×１

×１

リモコンセレクタースイッチ（１６Ｌ）　ｘ　１　　

パターン設定ユニット　ｘ　１　　
動力遠方操作スイッチ　ｘ　２　　

（ 合 計 容 量 ２ １ ， ０ ９８ Ｖ Ａ ）

改 修 後 Ｌ － Ｂ （８００Ｗｘ２０００Ｈｘ２５０Ｄ）

ＥＬＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／３０ＡＴ

ＰＬ

３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／１５ＡＴ

Ａ

２ Ｅ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ／３０ＡＴ

体育室排風機

Ａ

Ｍｇｓ

２ Ｅ

体育館排気ファン

２．２ｋＷ０．４ｋＷ

Ｍｇｓ

改 修 後 Ｐ － ２
鋼板製・壁露出型・指定色焼付塗装

（４００Ｗｘ８００Ｈｘ２５０Ｄ）

遠方操作（Ｌ－Ｂ）

　

改修仕様　盤内部・扉新設

ＥＬＣＢ２Ｐ１Ｅ５０ＡＦ／２０ＡＴ（コンパクトブレーカー）１００Ｖ

２Ｐ ＭＣＣＢ２Ｐ２Ｅ５０ＡＦ／２０ＡＴ（コンパクトブレーカー）２００Ｖ

ＥＬ

ＥＬ ＥＬ

ＥＬ ＥＬ

勤１０

勤０１

予 備 予 備

鋼板製・壁埋込型

改修仕様　盤内部・表面機器新設撤去仕様　盤内部・表面機器撤去



主幹：ＭＣＣＢ３Ｐ３Ｅ２２５ＡＦ／２００ＡＴ

分岐：ＥＬＣＢ３Ｐ３Ｅ２２５ＡＦ／１２５ＡＴ×２
　　　ＥＬＣＢ２Ｐ２Ｅ６０ＡＦ／２０ＡＴ×１

枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版

　

工事名称備考

1/100 1/200

総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館 改修前　１階平面図・改修後　1階平面図図面名称

幹線・動力設備図
令和３年２月

上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事

１．　図中、薄い機器・器具・配管・配線は、既存品現状のままとする

２．　図中、配管配線撤去で、コンクリート内配管部分は、電線のみ撤去・配管は埋め殺しとする。

３．　図中、立上立下・壁内配線は、適合電線管にて保護する。

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜

ＣＶ５．５゜－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜

ＣＶ５．５゜－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜

ＣＶ５．５゜－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜

ＣＶ５．５゜－３Ｃ

４．　建築工事に於いて、壁・床撤去部分の配管は、建築工事の支障のない所で、切断・撤去を行う。

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

4
4
,
2
2
0

4
1
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

2
,
8
5
0

3
,
3
5
0

男子更衣室

冷

23,420

510 5,600 11,200 510

3,500 2,100 3,040

女子更衣室

女子便所

湯 沸 室

ホ　ー　ル

器　具　庫

男子便所

風　除　室

5,120

体　育　館

物入Ａ

物入Ｂ

女子ｼｬﾜｰ室

事　務　室

2,860

5,740

廊　下

踏込(A)

踏込(B)

タラップ

男子ｼｬﾜｰ室

手すり

手すり 手
す

り

手
す

り

湯沸器

床ハッチ

カウンター

湯沸器

手
す

り

手すり 手
す

り床ハッチ

湯沸器

渡り廊下

EXP.J

EXP.J

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

4
4
,
2
2
0

4
1
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

2
,
8
5
0

3
,
3
5
0

渡り廊下

23,420

510 5,600 11,200 510

3,500 2,100

風　除　室

体　育　館

男子便所

女子便所ホ　ー　ル

器　具　庫

物入Ｂ

物入Ａ

廊　下

5,600

3,0003,000 5,200

踏込(A)

踏込(B)
EXP.J

EXP.J

床ハッチ

床ハッチ

タラップ

ロッカー室
管理者

流し台

女子更衣室

男子更衣室

物 置 (A)

物 置 (B)

５．　不使用の既存電線・ケーブルは、再使用の可能性がある為、盤・ボックス内にてテープ巻き整理を行う。

勤１０

勤０２

【改修前】１階平面図　　1：100 【改修後】１階平面図　　1：100改修前 改修後

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ
２

１

機器番号 機　器　名　称 負荷容量

（ 改 修 前 ） 機 器 容 量 表

３φ２００Ｖ　７．５ＫＷ

備　考

Ｆ － １

Ｆ － ２ 排　風　機 ３φ２００Ｖ　０．２ＫＷ

排　風　機

Ｒ
Ｃ

Ｒ
Ｃ

ＣＶ５．５゜－３Ｃ

ＣＶ５．５゜－３Ｃ
ＣＶ５．５゜－３Ｃ

ＣＶ５．５゜－３Ｃ（ＶＥ２２）

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜（ＶＥ４２）ｘ２

ＣＶ５．５゜－３Ｃ（ＶＥ２２）

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜（ＶＥ４２）

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜（ＶＥ４２）

ＣＶ５．５゜－３Ｃ（ＶＥ２２）

ＰＢ２５０ｘ２５０ｘ２００

ＰＢ２５０ｘ２５０ｘ２００

ＰＢ２５０ｘ２５０ｘ２００

Ｐ－２

Ｌ－Ｂ

ＥＨＰ
２ＥＨＰ

１

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ
２

１

Ｒ
Ｃ

Ｒ
Ｃ

ＰＢ２５０ｘ２５０ｘ２００

ＰＢ２５０ｘ２５０ｘ２００

ＰＢ２５０ｘ２５０ｘ２００
（取外し再取付）

空調動力盤（４００Ｗｘ８００Ｈｘ２５０Ｄ）

Ｐ－２

Ｌ－Ｂ

ＥＨＰ
２ＥＨＰ

１

ＣＶ５．５゜－３Ｃ

ＣＶ５．５゜－３Ｃ
ＣＶ５．５゜－３Ｃ

ＣＶ５．５゜－３Ｃ（ＶＥ２２）

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜（ＶＥ４２）ｘ２

ＣＶ５．５゜－３Ｃ（ＶＥ２２）

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜（ＶＥ４２）

ＥＭ－ＣＥＴ２２゜　Ｅ５．５゜（ＶＥ４２）

ＣＶ５．５゜－３Ｃ（ＶＥ２２）

機器番号 機　器　名　称 負荷容量

３φ２００Ｖ　１８．７１ＫＷＥＨＰ－１

３φ２００Ｖ　１８．７１ＫＷ

空　調　機

ＥＨＰ－２ 空　調　機

（改修）

（改修）

（改修）

（改修）

ＥＭ－ＣＥＥ２゜－８Ｃ

ＥＭ－ＣＥＥ２゜－８Ｃ（Ｅ２５）

ＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－１Ｐ

備　考 機器番号 機　器　名　称 負荷容量

３φ２００Ｖ　２．２ＫＷ

備　考

Ｆ － １

Ｆ － ２ 排　風　機 ３φ２００Ｖ　０．４ＫＷ

排　風　機

機器番号 機　器　名　称 負荷容量

３φ２００Ｖ　１８．７１ＫＷＥＨＰ－１

３φ２００Ｖ　１８．７１ＫＷ

空　調　機

ＥＨＰ－２ 空　調　機

備　考

左記記号は壁貫通部分を示す。大きさは貫通配管による。

空調動力盤（４００Ｗｘ８００Ｈｘ２５０Ｄ）

空調動力盤仕様

（ 改 修 後 ） 機 器 容 量 表

撤　　　　去

結線撤去本工事
（機械設備工事）

撤　　　　去

結線撤去本工事
（機械設備工事）

取　外　し

結線取外し本工事

取　外　し

結線取外し本工事

（機械設備工事）

（機械設備工事）

（機械設備工事）

（機械設備工事）

（機械設備工事）

（機械設備工事）

新　　　　設

新　　　　設

　結線本工事

　結線本工事

再　取　付

再　取　付

　結線本工事

　結線本工事

（取外し）

（取外し）

（冷媒化粧カバー内・取外し）

（冷媒化粧カバー内・取外し）

（取外し）

（取外し）

（取外し）

（取外し） （取外し）

（取外し）

（冷媒化粧カバー内・取外し）

（再取付）

（再取付）

（再取付） （再取付）

（再取付）

（再取付）

（再取付）

（冷媒化粧カバー内・再取付）

（冷媒化粧カバー内・再取付）

（冷媒化粧カバー内・再取付）



枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版

　

工事名称備考 総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館図面名称

電灯凡例・照明器具表
令和３年２月

上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ

　

Ｆ

Ｇ Ｈ

　

ＬＳＳ９－４－３０ ＬＳＳ９－４－２３ ＬＳＳ９－４－３７

ＬＲＳ１－１３ ＬＲＳ１－１７ ＬＲＳ１－２２

ＬＲＳ１－３３

　

ＬＥＤ（ＦＬ２０ｗ－１相当）

ＬＧＢ８５０３７

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ

　

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ Ｋ１－ＬＲＳ１１－２

誘導灯・電池内蔵（保護ガード付）誘導灯・電池内蔵 非常照明・電池内蔵

　

x y z

勤１０

勤０３

記　　号 名　　　　　称 仕　　　　　様

ＦＬ４０Ｗ－１

備　　　考

照 明 器 具

照 明 器 具

照 明 器 具

照 明 器 具

直付型

照 明 器 具

徹　　　　　去

徹　　　　　去

改修前照明器具　凡例

徹　　　　　去

照 明 器 具

照 明 器 具

照 明 器 具

照 明 器 具

徹　　　　　去

徹　　　　　去

徹　　　　　去

徹　　　　　去

徹　　　　　去

現 状 の ま ま

ＦＬ１５Ｗ－１

ＦＬ１０Ｗ－１ 誘導灯（片面型）

３３００Ｌｍ　ソケット型×２台

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

　　照　明　器　具　表

ＦＬ４０Ｗ－２

ＦＬ１０Ｗ－１

ＩＬ　１００Ｗ 埋込型（ダウンライト）

ＩＬ　６０Ｗ

ＩＬ　６０Ｗ

ＬＥＤ高天井用器具

直付型

壁付型（流し元灯）

誘導灯（片面型）保護ガード付

直付型（防水型）

埋込型（ダウンライト）

取付高さ（ｍ）
配 置 方 法

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

４．２ ４．６ ４．７ ４．９

９．３ １０．２ １０．８ １１．９

７．４

単体配置

直線配置

８．７ ９．６

２．１ ２．４ ２．６ ３．０

８．２

４．０

１２．９

１１．７

非常灯認定番号 ＬＡＬＥ－００４

　３．３

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号 備　　　考

撤 　 　 　 去

改修前凡例

撤 　 　 　 去埋 込 ス イ ッ チ

埋 込 ス イ ッ チ

１Ｐ１５Ａ×１ ＣＰ共

１Ｐ１５Ａ×２＋パイロットランプ ＣＰ共 撤 　 　 　 去

埋 込 ス イ ッ チ ３Ｗ１５Ａ×１ ＣＰ共

撤 　 　 　 去

【 電 灯 設 備 】

３

【 コ ン セ ン ト 設 備 】

２Ｐ２０Ａ×１　Ｅ付

埋 込 コ ン セ ン ト ２Ｐ１５Ａ×２

２Ｐ１５Ａ×１　Ｅ付

角ブランクプレート

埋 込 コ ン セ ン ト ２Ｐ１５Ａ×１

埋 込 コ ン セ ン ト

埋 込 コ ン セ ン ト

プ レ ー ト

２Ｐ１５Ａ×２　ＥＴ付埋 込 コ ン セ ン ト

２Ｐ１５Ａ×１　抜止め埋 込 コ ン セ ン ト

撤 　 　 　 去

撤 　 　 　 去

ＣＰ共 撤 　 　 　 去

ＣＰ共 撤 　 　 　 去

ＣＰ共

撤 　 　 　 去

ＣＰ共

ＣＰ共 撤 　 　 　 去

ＣＰ共 撤 　 　 　 去

２

Ｅ

２ＥＴ

ＬＫ

２０ＡＥ

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号 備　　　考

操 作 ス イ ッ チ ２回路用（自動・手動・切）

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

人 感 セ ン サ ー

新 　 　 　 設

改修後凡例

埋 込 ス イ ッ チ

埋 込 ス イ ッ チ

１Ｐ１５Ａ×１ ＣＰ共

ＣＰ共

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

埋 込 ス イ ッ チ ３Ｗ１５Ａ×１ ＣＰ共

新 　 　 　 設

【 電 灯 設 備 】

Ｍ
２

Ｍ 埋 込 ス イ ッ チ ＣＰ共

新 　 　 　 設

ＭＭ１－Ａ　コーナーボックス第 １ 種 金 属 線 ぴ 新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

ＣＡ

ＣＢ 第 １ 種 金 属 線 ぴ ＭＭ１－Ｂ　コーナーボックス

【 非 常 照 明 ・ 誘 導 灯 設 備 】

プ レ ー ト 角ブランクプレート 新 　 　 　 設

プ レ ー ト 角ブランクプレート

Ｓ

３

Ｌ

Ｌ

（改修前）配線特記

１．図中特記なき記号は下記による。

いんぺい 撤　　　　去ＩＶ２．０×２ （Ｃ１９）

ころがし 新　　設ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

１．ケーブルに、損傷の恐れがある部分は、適合電線管にて保護する。

２．防火区画貫通部分は、両端１ｍ、適合電線管（ねじなし電線管）にて保護又は、国土交通省大臣認定

　　（消防評定マーク）・防火措置工法用部材を使用（工法表示ラベル貼付け）し、防火区画貫通を行う。　

３．図中特記なき記号は下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ

ころがし 新　　設

ころがし 新　　設

（改修後）配線特記

ころがし 新　　設

露　　出 新　　設

ス イ ッ チ 盤

【 非 常 警 報 設 備 】

非 常 警 報 装 置 複合型　（埋込）
Ｂ Ｆ

新 　 　 　 設

埋込型（６００Ｗ×４００Ｈ×１２５Ｄ） スイッチ盤仕様参照

広角親機　換気扇連動

リ モ コ ン ス イ ッ チ １６回路　電灯盤（Ｌ－Ｂ）表面に取付・盤改修工事 新 　 　 　 設１６

（品番は参考品番とし、同等品以上とする）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＭＭ１－Ａ）

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号

電 灯 盤

動 力 盤

埋込型Ｌ－Ｂ

Ｐ－２ 露出型

（８００Ｗｘ２０００Ｈｘ２５０Ｄ）

（４００Ｗｘ８００Ｈｘ２５０Ｄ）

改修前 改修後

内部・扉撤去 内部・扉新設

内部のみ撤去 内部・表面機器新設

盤改修凡例

プ レ ー ト 角ブランクプレート

【 非 常 照 明 ・ 誘 導 灯 設 備 】

プ レ ー ト 角ブランクプレート 撤 　 　 　 去

【 非 常 警 報 設 備 】

非 常 警 報 装 置 複合型　（埋込） 撤 　 　 　 去
Ｂ Ｆ

プ レ ー ト 角ブランクプレート 撤 　 　 　 去

２

Ｅ

ＥＴ

埋 込 コ ン セ ン ト ２Ｐ１５Ａ×２

２Ｐ１５Ａ×１　Ｅ付

埋 込 コ ン セ ン ト ２Ｐ１５Ａ×１

埋 込 コ ン セ ン ト

２Ｐ１５Ａ×１　ＥＴ付埋 込 コ ン セ ン ト

ＣＰ共

ＣＰ共

ＣＰ共

ＣＰ共

２ＥＴ 埋 込 コ ン セ ン ト ２Ｐ１５Ａ×２　ＥＴ付

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設ＣＰ共

【 コ ン セ ン ト 設 備 】

新 　 　 　 設

左記記号は壁貫通部分を示す。大きさは貫通配管による。

露　　出 新　　設ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ（ＭＭ１－Ｂ）

（ＭＭ１－Ａ） 露　　出 新　　設

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＴ
２Ｐ１５Ａ×１　ＥＴ付

Ｍ

ＣＡ

２０ＡＥ

埋 込 コ ン セ ン ト

埋 込 コ ン セ ン ト

プ レ ー ト

第 １ 種 金 属 線 ぴ

２Ｐ２０Ａ×１　Ｅ付

角ブランクプレート

ＭＭ１－Ａ１ヶ用ボックス共

ＭＭ１－Ａ　コーナーボックス

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

ＣＰ共

ＣＰ共

ＭＭ１－Ａ１ヶ用ボックス共Ｍ

埋 込 コ ン セ ン ト 新 　 　 　 設ＣＰ共ＭＭ１－Ａ１ヶ用ボックス共Ｍ
２Ｐ１５Ａ×１

１Ｐ１５Ａ×１＋１ＰＬ４Ａ×１

１Ｐ１５Ａ×１＋１ＰＬ４Ａ×１ ＭＭ１－Ａ１ヶ用ボックス共

ＭＭ１－Ｂ１ヶ用ボックス共



枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版工事名称備考

1/100 1/200

令和３年２月

総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館 改修前　１階平面図・改修後　1階平面図図面名称

【改修前】１階平面図　　1：100 【改修後】１階平面図　　1：100

改修前 改修後

電灯設備 (電灯分岐 )図

ＩＶ５．５゜ｘ８　Ｅ２．０（Ｅ３１）ｘ２

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）ｘ２

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）ｘ２

ａ ｈ～

ＩＶ５．５゜ｘ８　Ｅ２．０（Ｅ３１）ｘ２

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）ｘ２

ＩＶ２．０ｘ６（Ｅ２５）ｘ２

上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事

体育館
Ｉ × １５

体育館
Ｉ × １５

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

4
4
,
2
2
0

4
1
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

4
1
0

2
,
8
5
0

3
,
3
5
0

男子更衣室

冷

23,420

510 5,600 11,200 510

3,500 2,100 3,040

女子更衣室

女子便所

湯 沸 室

ホ　ー　ル

器　具　庫

男子便所

風　除　室

5,120

体　育　館

物入Ａ

物入Ｂ

女子ｼｬﾜｰ室

事　務　室

2,860

5,740

廊　下

踏込(A)

踏込(B)

タラップ

男子ｼｬﾜｰ室

手すり

手すり 手
す

り

手
す

り

湯沸器

床ハッチ

カウンター

湯沸器

手
す

り

手すり 手
す

り床ハッチ

湯沸器

渡り廊下

EXP.J

EXP.J

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

4
4
,
2
2
0

4
1
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

6
,
2
0
0

4
1
0

2
,
8
5
0

3
,
3
5
0

渡り廊下

23,420

510 5,600 11,200 510

3,500 2,100

ｽﾛｰﾌﾟ

風　除　室

体　育　館

男子便所

女子便所ホ　ー　ル

器　具　庫

物入Ｂ

物入Ａ

廊　下

5,600

3,0003,000 5,200

踏込(A)

踏込(B)
EXP.J

EXP.J

床ハッチ

床ハッチ

タラップ

ロッカー室
管理者

流し台

女子更衣室

男子更衣室

物 置 (A)

物 置 (B)

１．　図中、薄い機器・器具・配管・配線は、既存品現状のままとする

２．　図中、配管配線撤去で、コンクリート内配管部分は、電線のみ撤去・配管は埋め殺しとする。

３．　図中、立上立下・壁内配線は、適合電線管にて保護する。

４．　建築工事に於いて、壁・床撤去部分の配管は、建築工事の支障のない所で、切断・撤去を行う。

５．　不使用の既存電線・ケーブルは、再使用の可能性がある為、盤・ボックス内にてテープ巻き整理を行う。

１６

勤０４

勤１０

３

ＩＶ２．０ｘ１０（Ｃ３１）

ＣＰＥＶ０．９－３０Ｐ（Ｃ３１）

３

風除室
Ｆ × ２

男子更衣室
Ａ × ４

男子シャワー室
Ｇ × １

男子便所
Ｆ × １

器具庫
Ａ × ２

ホール
Ｆ × ７

廊下
Ｆ × ３

女子更衣室
Ａ × ４

女子シャワー室
Ｇ × １

女子便所
Ｆ × １

踏込（Ａ）
Ｆ × １

踏込（Ｂ）
Ｆ × １

湯沸し室
Ｃ × １

× １

事務室
Ｂ × ２
Ｈ × １

器具庫
Ａ × ２
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枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版工事名称備考

1/100 1/200

総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館 改修前　１階平面図・改修後　1階平面図図面名称

【改修前】１階平面図　　1：100 【改修後】１階平面図　　1：100

改修前 改修後

非常照明・誘導灯・非常警報設備図
令和３年２月

上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事
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１．　図中、薄い機器・器具・配管・配線は、既存品現状のままとする

２．　図中、配管配線撤去で、コンクリート内配管部分は、電線のみ撤去・配管は埋め殺しとする。

３．　図中、立上立下・壁内配線は、適合電線管にて保護する。

４．　建築工事に於いて、壁・床撤去部分の配管は、建築工事の支障のない所で、切断・撤去を行う。

５．　不使用の既存電線・ケーブルは、再使用の可能性がある為、盤・ボックス内にてテープ巻き整理を行う。
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枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版工事名称備考

1/100 1/200

総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館 改修前　１階平面図・改修後　1階平面図図面名称

換気電源設備図
令和３年２月

上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事

【改修前】１階平面図　　1：100 【改修後】１階平面図　　1：100
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１．　図中、薄い機器・器具・配管・配線は、既存品現状のままとする

２．　図中、配管配線撤去で、コンクリート内配管部分は、電線のみ撤去・配管は埋め殺しとする。

３．　図中、立上立下・壁内配線は、適合電線管にて保護する。

４．　建築工事に於いて、壁・床撤去部分の配管は、建築工事の支障のない所で、切断・撤去を行う。

５．　不使用の既存電線・ケーブルは、再使用の可能性がある為、盤・ボックス内にてテープ巻き整理を行う。
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８ ５

ＦＶ
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１

２１

機器番号 機　器　名　称 負荷容量

（ 改 修 前 ） 機 器 容 量 表

１φ１００Ｖ　

備　考

Ｆ － ３ 排　風　機

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号 備　　　考

改修前凡例

ス イ ッ チ スウィングファン用 取　外　し

ＭＭ１－Ｂ　　コーナーボックス第 １ 種 金 属 線 ぴ 撤 　 　 去ＣＢ

Ｍ
（再）

ころがし 新　　設ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

１．ケーブルに、損傷の恐れがある部分は、適合電線管にて保護する。

２．防火区画貫通部分は、両端１ｍ、適合電線管（ねじなし電線管）にて保護又は、国土交通省大臣認定

　　（消防評定マーク）・防火措置工法用部材を使用（工法表示ラベル貼付け）し、防火区画貫通を行う。　

３．図中特記なき記号は下記による。

ころがし 新　　設

（改修後）配線特記

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号 備　　　考

改修後凡例

ス イ ッ チ スウィングファン用

ＭＭ１－Ｂ　　コーナーボックス第 １ 種 金 属 線 ぴＣＢ

Ｍ
（再）

ころがし 新　　設

Ｆ － ５

Ｆ － ６

Ｆ － ７

Ｆ － ８
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排　風　機

排　風　機
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排　風　機

１φ１００Ｖ　

１φ１００Ｖ　

１φ１００Ｖ　

１φ１００Ｖ　

１φ１００Ｖ　

１φ１００Ｖ　スウィングファンＡ Ｓ － １

新 　 　 設

再　取　付

機器番号 機　器　名　称 負荷容量

（ 改 修 後 ） 機 器 容 量 表

１φ１００Ｖ　

備　考

Ｆ Ｖ － １ 排　風　機

Ｆ － ４

Ａ Ｓ － １

排　風　機Ｆ Ｖ － ２

排　風　機

１φ１００Ｖ　

１φ１００Ｖ　

１φ１００Ｖ　スウィングファン

左記記号は壁貫通部分を示す。大きさは貫通配管による。
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（機械設備工事）
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（機械設備工事）

　現状のまま
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ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ＋３Ｃ

（ＭＭ１－Ｂ１ヶ用ボックス新設）

（ＭＭ１－Ｂ１ヶ用ボックス撤去）
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枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版工事名称備考

上越市総合体育館等大規模改修工事
1/100 1/200

令和３年２月

総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館 改修前　１階平面図・改修後　1階平面図図面名称

【改修前】１階平面図　　1：100 【改修後】１階平面図　　1：100

改修前 改修後

電灯設備(コンセント分岐)図
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１．　図中、薄い機器・器具・配管・配線は、既存品現状のままとする

２．　図中、配管配線撤去で、コンクリート内配管部分は、電線のみ撤去・配管は埋め殺しとする。

３．　図中、立上立下・壁内配線は、適合電線管にて保護する。

４．　建築工事に於いて、壁・床撤去部分の配管は、建築工事の支障のない所で、切断・撤去を行う。

５．　不使用の既存電線・ケーブルは、再使用の可能性がある為、盤・ボックス内にてテープ巻き整理を行う。
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枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版工事名称備考 総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館 図面名称

通信・拡声設備姿図上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事
令和３年２月

１．　図中、薄い機器・器具・配管・配線は、既存品現状のままとする

２．　図中、配管配線撤去で、コンクリート内配管部分は、電線のみ撤去・配管は埋め殺しとする。

３．　図中、立上立下・壁内配線は、適合電線管にて保護する。
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４．　建築工事に於いて、壁・床撤去部分の配管は、建築工事の支障のない所で、切断・撤去を行う。
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枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版工事名称備考

1/100 1/200

総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館 改修前　１階平面図・改修後　1階平面図図面名称

改修前

通信設備図上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事
令和３年２月
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１．　図中、薄い機器・器具・配管・配線は、既存品現状のままとする

２．　図中、配管配線撤去で、コンクリート内配管部分は、電線のみ撤去・配管は埋め殺しとする。

３．　図中、立上立下・壁内配線は、適合電線管にて保護する。

４．　建築工事に於いて、壁・床撤去部分の配管は、建築工事の支障のない所で、切断・撤去を行う。

５．　不使用の既存電線・ケーブルは、再使用の可能性がある為、盤・ボックス内にてテープ巻き整理を行う。

勤０９

勤１０

【改修前】１階平面図　　1：100 【改修後】１階平面図　　1：100

改修後
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ガード付

５Ｃ－２Ｖ

５Ｃ－２Ｖ

（撤去）

（撤去）

既存配管切断部分

ＩＶ１．２ｘ２（Ｃ１９）

ＩＶ１．２ｘ２（Ｃ１９）

（電線撤去・配管再使用）

（電線撤去・配管再使用）

既存配管切断部分

既存配管とボックス接続

既存配管とボックス接続ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ（既存Ｃ１９）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ（既存Ｃ１９）

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ

天井に取付

天井に取付

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号 備　　　考

改修後凡例

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号 備　　　考

撤 　 　 　 去

改修前凡例

撤 　 　 　 去イ ン タ ー ホ ン

ト イ レ 呼 出 表 示 器

子機

撤 　 　 　 去

ト イ レ 呼 出 押 釦

撤 　 　 　 去

ｔ

子 時 計

電 話 受 口 ノズルプレート

撤 　 　 　 去

電 話 受 口 ６極４芯　モジュラージャック共

ト イ レ 呼 出 押 釦

プ レ ー ト 角ブランクプレート

新 　 　 　 設天井埋込・ブザー付

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

５Ｃ－２Ｖ

（撤去）

ガード付

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

テ レ ビ ア ン テ ナ ＵＨＦ用平面アンテナ 撤 　 　 　 去

丸型　３１０φ

引きひも付 姿図参照

ト イ レ 呼 出 表 示 灯

子 時 計 丸型　７００φ　防球ガード付

姿図参照

姿図参照

Ｔ－Ｂ

（内部配線整理）

Ｔ－Ｂ

ＥＭ－ＡＥ１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ＭＭ１－Ａ）

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ＭＭ１－Ａ）
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復 旧 押 し ボ タ ン 新 　 　 　 設姿図参照

ＣＡ
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Ｍ

Ｍ ＭＭ１－Ａ１ケ用ボックス共

ＭＭ１－Ａ　コーナーボックス 新 　 　 　 設
ＣＡ

第 １ 種 金 属 線 ぴ

現 状 の ま ま

端 子 盤 現 状 の ま ま

１回線用

端 子 盤

左記記号は壁貫通部分を示す。大きさは貫通配管による。

２回線用（スイッチ盤内組込）



枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版工事名称備考

1/100 1/200

総括・一級建築士 担当事務所長

（代表）　(有)第一設計総合事務所

管理建築士･一級建築士登録 第１０６０４６号　　齊　藤　　博

第一・護國共同企業体

印

第１０６０４６号

㈲第一設計総合事務所

齊　藤　　博
印

基本・意匠・構造・設備

　　　　　　　　　

　　　　　

渡辺設備設計事務所

渡　辺　信　行

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

上越勤労身体障害者体育館 改修前　１階平面図・改修後　1階平面図図面名称

（Ｃ２５） （Ｃ２５）

（１９）

（２５）

拡声設備図上越市総合体育館等大規模改修電気設備工事
令和３年２月

ＭＶＶＳ０．７５゜－２Ｃ（Ｃ２５）

ＭＶＶＳ０．７５゜－２Ｃｘ２（Ｃ２５）

ＨＩＶ１．２ｘ９（Ｃ１９）

ＨＰ１．２－３Ｃ

ＩＶ１．２ｘ６（Ｃ２５）

ＩＶ１．２ｘ３（Ｃ１９）

（Ｃ２５） （Ｃ２５）

（１９）

（２５）

ＭＶＶＳ０．７５゜－２Ｃ（Ｃ２５）

ＭＶＶＳ０．７５゜－２Ｃｘ２（Ｃ２５）

ＨＩＶ１．２ｘ９（Ｃ１９）

ＨＰ１．２－３Ｃ

ＩＶ１．２ｘ６（Ｃ２５）

ＩＶ１．２ｘ３（Ｃ１９）

改修前

体　育　館

１．　図中、薄い機器・器具・配管・配線は、既存品現状のままとする

２．　図中、配管配線撤去で、コンクリート内配管部分は、電線のみ撤去・配管は埋め殺しとする。

３．　図中、立上立下・壁内配線は、適合電線管にて保護する。

４．　建築工事に於いて、壁・床撤去部分の配管は、建築工事の支障のない所で、切断・撤去を行う。

５．　不使用の既存電線・ケーブルは、再使用の可能性がある為、盤・ボックス内にてテープ巻き整理を行う。
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【改修前】１階平面図　　1：100 【改修後】１階平面図　　1：100

改修後

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号 備　　　考

改修後凡例

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

シンボル 名　　　　　称 仕　　　　　様記号 備　　　考

撤 　 　 　 去

改修前凡例

撤 　 　 　 去ホーンスピーカ

撤 　 　 　 去

マ イ ク ジ ャ ッ ク

撤 　 　 　 去ア ン プ

新 　 　 　 設

ＡＭＰ

Ｊ
Ｍ

ス ピ ー カ

ス ピ ー カ

天井埋込スピーカ

ア ッ テ ネ ー タ ー ３Ｗ

埋込型

撤 　 　 　 去

撤 　 　 　 去

ホーンスピーカ

マ イ ク ジ ャ ッ ク

ス ピ ー カ

ス ピ ー カ

天井埋込スピーカ

ア ッ テ ネ ー タ ー ３Ｗ

カ ッ ト リ レ ー

埋込型

スピーカ用×４（２ヶ用ボックス）

Ｊ
Ｍ

Ｃ

新 　 　 　 設

新 　 　 　 設

姿図参照

姿図参照

姿図参照

ころがし 新　　設ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ

１．ケーブルに、損傷の恐れがある部分は、適合電線管にて保護する。

２．防火区画貫通部分は、両端１ｍ、適合電線管（ねじなし電線管）にて保護又は、国土交通省大臣認定

　　（消防評定マーク）・防火措置工法用部材を使用（工法表示ラベル貼付け）し、防火区画貫通を行う。　

３．図中特記なき記号は下記による。

（改修後）配線特記

プ レ ー ト

角ノズルプレートプ レ ー ト

角ノズルプレート

ロッカー型（６００Ｗｘ１４００Ｈｘ５００Ｄ）

アンプ（１２０Ｗ）・グラフィックイコライザー・増幅器・入出力端子

２ケ用ボックス型

ス ピ ー カ ー ジ ャ ッ ク

Ｓ Ｓ

ＳＳ

Ｓ
Ｓ×４ Ｓ×４

Ｓ

ＳＳ

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ ス ピ ー カ ー ジ ャ ッ ク

Ｓ×４

スピーカ用×１

カ ッ ト リ レ ー

スピーカ用×４（２ヶ用ボックス）

２ケ用ボックス型

ス ピ ー カ ー ジ ャ ッ ク

ス ピ ー カ ー ジ ャ ッ ク

Ｓ×４

スピーカ用×１

取 　 外 　 し

Ｃ

Ｓ

Ｓ 取 　 外 　 し

取 　 外 　 し

再 　 取 　 付

再 　 取 　 付

再 　 取 　 付

左記記号は壁貫通部分を示す。大きさは貫通配管による。



枚合計枚数
年月日

図面番号整理分類番号縮尺 A1版 A3版

浄・厨・外・空

建・構・電・衛

工事名称 図面名称備考

上越市総合体育館等大規模改修工事
1/100 1/200

令和２年２月

　　

総括・一級建築士 担当事務所長
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護國建築設計事務所
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上越勤労身体障害者体育館 勤08

勤29（代表）　(有)第一設計総合事務所
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